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La liste des matériels sera complétée, le cas échéant, des matériels manquants lors du 

procès verbal de prise en charge, et sera annexée au présent marché. 
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LISTE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE (non exhaustive) 
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1. PRESTATION CHAUFFAGE 

 

Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES 

OPERATIONS 

J H M B

M 

T S A +A SB 

1 CHAUDIERE          

 Contrôle de l'état général   x       

 Contrôle de bon fonctionnement   x       

 Contrôle pression d'eau   x       

 Relevé des compteurs (eau, gaz, compteurs horaires)   x       

 Contrôle de combustion et détermination du rendement        x   

 Contrôle et relevé de température du circuit eau    x       

 Mesure et relevé température extérieure (Text)         x 

 Contrôle et comparaison avec valeur sonde de Text          x 

 Chasse en point bas      x     

 Contrôle étanchéité chaudière       x   

 Contrôle des sécurités   x       

 Contrôle étanchéité des soupapes de sécurité       x   

 Contrôle et nettoyage du regard de flamme     x     

 Vérification du contrôleur de débit d'eau      x    

 Vérification du pressostat manque d'eau     x     

 Contrôle de l'état du foyer       x   

 Contrôle de l'état des surfaces du foyer       x   

 Contrôle des turbulateurs       x   

 Contrôle du conduit de fumées       x   

 Contrôle du modérateur de tirage (si présent)       x   

 Contrôle et nettoyage du bac à condensats et évacuation       x   

 Contrôle de l'échangeur à condensation (si chaudière à 
condensation) 

      x   

 Contrôle des vannes d'isolement       x   

 Contrôle de la régulation de chaudière     x     

 Contrôle de la régulation de cascade chaudières     x     

 Contrôle des vannes motorisées de cascade     x     

 Nettoyage du foyer       x   

 Nettoyage des échangeurs (classiques et/ou condensation)       x   

 Ramonage foyer et corps de chauffe chaudière       x   

 Ramonage conduit de fumées       x   

 Opérations de mise en service (début de saison de chauffe)       x   

 Opérations de mise à l'arrêt (fin de saison de chauffe)       x   

 Analyse qualité d'eau de chaudière       x   

 Nettoyage du foyer       x   

2 BRULEUR          

 Vérification du fonctionnement général   x       

 Contrôle de la flamme   x       

 Démontage et nettoyage complet de l'intérieur du brûleur       x   

 Réglage du débit de pression combustible     x     

 Contrôle fonctionnement pressostat min et max pression gaz      x    

 Contrôle état filtre gaz       x   

 Contrôle du joint brûleur/chaudière       x   

 Contrôle des organes d'allumage     x     

 Contrôle transfo d'allumage     x     
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Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

 Contrôle électrodes d'allumages     x     

 Contrôle courant ionisation     x     

 Contrôle des sécurités   x       

 Contrôle électrovanne gaz sur brûleur       x   

 Démontage, nettoyage tête de combustion, remontage, 
essais de fonctionnement 

      x   

 Contrôle et nettoyage du capteur de présence de flammes       x   

 Contrôle du coffret de sécurité (boitier de contrôle brûleur)   x       

 Contrôle de cycle complet d'allumage     x     

 Contrôle du passage des allures (brûleurs à 2 allures- 1ère et 
2ème allure) 

    x     

 Contrôle de la régulation de puissance (brûleurs modulants)     x     

 Mesures des températures de fumées aux différentes allures     x     

 Contrôle du ventilateur et de ses paramètres électriques 
(intensité, protection) 

     x    

 Nettoyage ventilateur       x   

 Contrôle et resserrage connexions électriques et contacteurs       x   

 Contrôle réglage de combustion        x   

 Smoke-test CO CO2 - aux différentes allures        x   

 Mesures du rendement de combustion aux différentes allures       x   

3 ALIMENTATION GAZ          

 Examen visuel des tuyauteries gaz pour recherche de fuite      x    

 Nettoyage filtre       x   

 Visite des vannes       x   

 Relevé compteur   x       

 Contrôle étanchéité tuyauterie gaz       x   

 Manœuvre du robinet de coupure extérieure       x   

4 ROBINETTERIE EN CHAUFFERIE          

 Vérification des débits d'eau sur vanne d'équilibrage TA         x 

 Manœuvre des vannes       x   

 Vérification d'étanchéité       x   

 Vérification absence de fuite      x    

 Contrôle état du réseau hydraulique (parties apparentes)      x    

 Resserrage et réfection des presses - étoupes         x 

 Nettoyage - brossage         x 

 Reprise de fuite (soudure, resserrage raccords, ...) en 
maintenance curative 

        x 

 Contrôle de l'absence d'air dans les réseaux, purge     x     

 Contrôle visuel flexibles       x   

 Mesure pH et contrôle qualité d'eau       x   

 Contrôle des purgeurs       x   
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Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

5 DISCONNECTEUR          

 Contrôle de bon fonctionnement       x   

 Contrôle du filtre amont       x   

 Contrôle raccordement et évacuation à l'égout       x   

 Mise à jour plaque signalétique       x   

 Renseignement de la fiche réglementaire de 
contrôle/maintenance 

      x   

 Contrôle par un technicien habilité, rédaction de la fiche de 
Contrôle, transmission au Client  

      x   

6 POMPE DE CIRCULATION          

 Contrôle de bon fonctionnement   x       

 Contrôle et manœuvre vannes isolement       x   

 Contrôle du sens de rotation       x   

 Contrôle et relevé des pressions aspiration/refoulement       x   

 Vérification du débit       x   

 Réglage du débit (par vanne TA, et par choix de vitesse 
pompe) 

      x   

 Contrôle des moteurs de pompes      x    

 Contrôle des paramètres électriques moteurs (intensité 
absorbées des phases) 

     x    

 Relevé des paramètres électriques          

 Contrôle et réglage de la protection thermique moteur      x    

 Contrôle de l'isolement électrique moteurs      x    

 Contrôle et resserrage connexions électriques et contacteurs       x   

 Contrôle et nettoyage des volutes       x   

 Permutation des pompes (pour les pompes doubles)     x     

 Graissage des roulements         x 

 Réfection des presses étoupes ou garnitures mécaniques         x 

 Contrôle échauffement       x   

7 SYSTEME D'EXPANSION A MEMBRANE          

 Contrôle des pressions et appoint d’eau si nécessaire       x   

8 ARMOIRE ELECTRIQUE (CHAUFFERIE)          

 Examen visuel       x   

 Contrôle de bon fonctionnement       x   

 Dépoussiérage         x 

 Contrôle des connexions + serrage       x   

 Remplacement des voyants         x 

 Mise à jour des schémas          x 
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Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

9 ORGANE DE REGULATION          

 Contrôle action de la régulation sur brûleur ou sur vanne    x       

 3 voies          

 Vanne :          

 Vérification, fonctionnement (ouverture, fermeture, course, 
étanchéité) 

    x     

 Resserrage de joints et presse-étoupe         x 

 Manœuvre manuelle     x     

 Graissage des tiges     x     

 Sonde :          

 Vérification de l'état des capteurs   x       

 Contrôle du signal       x   

 Dépoussiérage des éléments de détection     x     

 Etalonnage des thermostats d'ambiance       x   

 Régulateur :          

 Vérification des températures (correspondante avec la 
courbe théorique) 

  
x 

      

 Ajustement de la courbe de chauffe         x 

 Contrôle du signal, de la bande proportionnelle, et de sa 
stabilité 

      x   

 Etalonnage      x    

 Mise à l'heure des horloges      x    

 Servomoteur :          

 Contrôle de la plage de fonctionnement       x   

 Nettoyage et serrage des connexions      x    

 Vérification de la signalisation et de la protection de la 
régulation 

  x       

10 ECHANGEUR EAU CHAUDE          

 Nettoyage des faisceaux et détartrage         x 

 Contrôle et relevés :          

 - Température primaire et secondaire entrée/sortie   x       

 Contrôle et essais          

 Pression   x       

 Etanchéité des vannes d'isolement   x       

 Etanchéité et propreté des faisceaux       x   

 Alarmes et sécurités       x   

 Essais de la régulation   x       
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Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

11 PROPRETE DE LA CHAUFFERIE ET DE SES DEPENDANCES          

 Balayage intégral de la chaufferie         x 

 Enlèvement des poussières aux gravois         x 

12 CALORIFUGEAGE          

 Vérification de l’état et réparation le cas échéant, du calorifugeage de 
l’ensemble des réseaux des installations de chauffage   

      
x 

  

14 DIVERS          

 Tenue du cahier de chaufferie (à chaque passage)          
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2. EAU CHAUDE SANITAIRE  
 

Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

1 PRODUCTION ECS GAZ           

 Contrôle du circuit gaz       x   

 Nettoyage et réglage de la rampe gaz       x   

 Contrôle combustion, mesure rendement, réglages       x   

 Contrôle et réglage de la régulation      x    

 Vérification et essais des sécurités     x     

 Contrôle des pompes (circulation et recyclage - si présence)       x   

 Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques, 
des soupapes de sécurité 

      x   

 Contrôle des températures      x     

 Contrôle de la protection cathodique (si présence)       x   

 Chasse rapide sur vidange     x     

 Contrôle état ballon et détartrage si nécessaire       x   

 Vérification du circuit d'évacuation des gaz de combustion       x   

2 RESERVOIRS D'EAU CHAUDE SANITAIRE           

 Contrôle du bon fonctionnent et d’absence de fuite      x    

 Relevé de température : entrée / sortie   x       

 Chasse rapide sur vidange selon règlementation actuelle   x   x    

 Détartrage ballon         x 

 Contrôle groupe de sécurité      x    

 Contrôle thermostat      x    

 Contrôle résistance électrique       x   

 Relevé compteur ECS   x       

 Remplacement des anodes (si présence)         x 

 Vérification des composants électriques       x   

3 ADOUCISSEURS          

 Contrôles et relevés de :          

 - Eau de ville : PH-TH-TAC-Chlorures-FE     x     

 - Eau traitée : PH-TH-TAC-Chlorures     x     

   P205 (Orto-phosphate)          

   PE205 (polyphosphate après hydrolyse)          

 - Consommations : sel, eau, résines     x     

 Remplissage des bacs et détassage éventuel         x 

 Contrôle du cycle de régénération     x     

 Contrôle de la capacité d'adoucissement     x     

 Nettoyage des bacs et de leur alimentation       x   

 Démontage complet et nettoyage de la tête       x   

 Contrôle du niveau des résines, appoint et stérilisation       x   

 Vérification de fonctionnement de la programmation 
électronique et des électrovannes 

    x     

 Contrôle de l’appareillage anti-tartre x         
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Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

4 OPERATIONS DE PREVENTION DE LA LEGIONELLE          

 Analyse qualité d'eau par organisme accrédité selon la 
réglementation actuelle 

      x   

 Contrôle des températures d'ECS (ballons, bouclage, points 
de puisage) 

    x     

 Chasse rapide sur vidange     x     

 Report des informations sur carnet de suivi sanitaire   x       

 Désinfection thermique         x 

 Désinfection chimique         x 

5 CALORIFUGEAGE          

 Vérification de l’état et réparation le cas échéant, du 
calorifugeage de l’ensemble des réseaux des installations 
d’eau chaude sanitaire   

      

x 

  

6 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE          

 Vidange annuelle du ballon d’au moins 10% du contenu.      x    

 Nettoyage intérieur recommandé (détartrage et 

désinfection), également une fois par an. 

     X  
 

  

 Vérification annuelle de l’état extérieur notamment du 

calorifuge qui doit couvrir tout le ballon y compris le 

dessous. 

     X  

 

  

 Contrôle des installations électriques 
Contrôle des joints d’étanchéité et remplacement si 
nécessaire 
Contrôle du fonctionnement des thermostats 

      
X 
X  
X   

  

7 SOLAIRE THERMIQUE          

 Contrôle  
Des installations électriques 
Démontage et nettoyage 
Contrôle des joints d’étanchéité et remplacement si 
nécessaire 
Contrôle du fonctionnement des thermostats 
Panneaux solaires  
Nettoyage des panneaux solaires. 
Contrôle de la teneur antigel du réseau primaire et contrôle 
de l’acidité pH 
Vérification des équipements de sécurité, tels soupapes, 
purgeurs et expansion solaire. 
Vérification des sécurités électriques telles disjoncteurs et 
serrages des raccordements. 
Contrôle de fonctionnement des pompes (circuit primaire et 
secondaire). 
Contrôle de la pression du circuit primaire solaire. 
Ballon solaire 

      
 
 
 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

 
x 
x 
x 
 
 
 

  

 Vidange annuelle du ballon d’au moins 10% du contenu. 
Nettoyage intérieur recommandé (détartrage et 
désinfection), également une fois par an. 
Vérification annuelle de l’état extérieur notamment du 
calorifuge qui doit couvrir tout le ballon y compris le dessous. 
 

     x 
x 
 
x 
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3. CLIMATISATION  
 

Rep NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS J H M B
M 

T S A +A SB 

1 CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM           

 Unité intérieure          

 Contrôle du fonctionnement général      x    

 Nettoyage ou échange du filtre      x    

 Contrôle et nettoyage de la batterie       x   

 Contrôle du groupe motoventilateur       x   

 Contrôle pompe relevage de condensats (si présente) et 
évacuation condensats 

      x   

 Nettoyage du bac à condensats       x   

 Contrôle de la régulation      x    

 Unité extérieure          

 Recherche des fuites fluide frigorigène (si plus de 2 kg de gaz)       x   

 Resserrage des connexions       x   

 Contrôle groupe motoventilateur       x   

 Contrôle système "toute saison", si existant      x    

 Contrôle commandes, sécurités, asservissement      x    

 Contrôle des pressions et paramètres frigorifiques      x    

 Contrôle et nettoyage de la batterie condenseur       x   
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