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La liste des matériels sera complétée, le cas échéant, des matériels manquants lors du 

procès verbal de prise en charge, et sera annexée au présent marché.
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Suite à l’état des lieux des installations techniques, nous vous proposons, ci-dessous, un plan 
prévisionnel de remplacement des équipements à réaliser pendant la durée du marché. Les 
travaux à réaliser rapidement dans le cadre du plan de renouvellement sont listés en rouge. 
 
Ecole Les Cèdres : 

• Remplacement et ajout de calorifugeage ; 

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ;  

• Mise en place de circulateurs électroniques (primaire recyclage chaudière, départs 
école / cuisine / réseau ECS / bouclage ECS) et remplacement des V3V au besoin ;  

• Remplacement du mitigeur ;  

• Remplacement de l’échangeur à plaque (préparation ECS). 

 
 
Restaurant Les Cèdres : 

• Réfection globale du calorifugeage ; 

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ( 
remplacement du bruleur avant septembre 2025) ;  

• Mise en place de circulateurs électroniques (départ régulé / bouclage ECS) ;  

• Mise en place d’un compteur gaz pour la cuisson et d’un compteur ECS. 
 

 
Périscolaire de la Courbe : sans objet 

 
Ecole de la Courbe : 

• Mise en place d’un compteur gaz cuisine ; 

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ; 

• Mise en place d’un circulateur électronique (primaire recyclage chaudière, réseau 
maternelle, réseau sud, réseau constant). 

 

Local Administratif RASED - 43 rue Salengro : Sans objet 
 
Ecole de la petite couture : 
Chaufferie principale : 

• Mise en place d’un circulateur électronique (départ sous-station) ;  
 

Sous-station gymnase :  

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs ECS / bouclage ECS / radiateurs 
gymnase) et remplacement des V3V au besoin ;  

• Mise en place d’un compteur ECS.  
 

Sous-station dojo :   

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé. 
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Ecole Jacques Prévert : 
Chaufferie principale : sans objet. 

 
Sous-station :  

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé. 

 
Groupe scolaire et salle Jules Ferry :  

• Remplacement des productions par des chaudières gaz à condensation ;  

• Remplacement du vase d’expansion. 

• Amélioration du confort de la salle Jules Ferry. 
 
Restaurant Jules Ferry :  

• Réfection globale du calorifugeage ;  

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ;  

• Mise en place d’un circulateur électronique (départ régulé) et remplacement de la 
V3V au besoin ;  

• Mise en place d’un compteur pour la cuisson et d’un compteur ECS. 
 
Urbanisme – service technique :  

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé. 
 
Local COS : Sans objet. 
 
Mairie : Sans objet. 
 
Ateliers municipaux : 
Chaufferie principale : 

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ;  

• Mise en place de circulateurs électroniques (départ panneaux atelier 1 / sanitaires / 
bureaux / ECS) ; 

• Remplacement du vase d’expansion. 

 
Sous -station solaire : 

• Réfection du calorifugeage ;  

• Remplacement du disconnecteur ;  

• Remplacement du vase d’expansion ;  

• Mise en place d’un compteur ECS. 
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Parc Jean Macé : 
Chaufferie principale : 

• Remplacement de la production par une chaudière gaz à condensation ( réalisé avant 
septembre 2025);  

• Mise en place de circulateurs électroniques (primaire recyclage chaudière / départs 
sous-stations) ( réalisé avant septembre 2025) ;  

• Remplacement de la panoplie (circulateur / V3V) de la bibliothèque (réalisé avant 
septembre 2025). 

 
Sous -station centre de loisirs : 

• Mise en place de calorifuge sur les tronçons ;  

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs radiateurs / plancher chauffant) 
et remplacement des V3V au besoin.  

 
Sous -station Jean Villard :  

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs ventilo-convecteurs / plancher 
chauffant) et remplacement des V3V au besoin.  

 
Maison Georges Brassens : 

• Mise en place d’un compteur d’eau sur l’arrivée d’eau froide du ballon ECS ; 

• Remplacement du ballon ECS ; 

• Remplacement des chaudières gaz ; 

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé (chaufferie). 

• Remplacement du vase d’expansion ; 

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs radiateurs petite salle / 
bouclage).  

 
Salle Clemenceau : Sans objet. 
 
Salle des Embruns :  

• Remplacement de la chaudières gaz (réalisé avant septembre 2025) ; 

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé (chaufferie). 

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs radiateurs / ventilo-
convecteurs) (réalisé avant septembre 2025) ; 

• Remplacement du vase d’expansion.  
 
Complexe sportif gymnase : 

• Remplacement du mitigeur ; 

• Remplacement de la chaudière gaz ; 

• Mise en place de circulateurs électroniques (recyclage chaudière / Radiateurs / 
aérothermes) ; 

• Remplacement du vase d’expansion ; 

• Remplacement de l’écran de supervision intégré au tableau électrique ; 

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé (chaufferie). 
 
 
Complexe sportif tribune : 

• Mise en place de circulateurs électroniques (départs club house / musculation / 
vestiaires / bouclage ECS).  
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Tennis les Charmilles :  

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé ;  

• Traitement des fuites en chaufferie ;  

• Mise en place d’un compteur ECS. 
 
Stade de Rugby :  

• Calorifugeage des réseaux en volume non chauffé ;  

• Remplacement de la V3V du départ chauffage ;  

• Mise en place d’un circulateur électronique (primaire recyclage chaudière) ;  

• Mise en place d’un compteur ECS. 
 
Crèche la baleine bleue : Sans objet. 
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